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Suite à l’audience du 2 août avec M EXPERT, ci-dessous quelques photos illustrant 
les problèmes évoqués du site de la Place Occitane : 
 

Chaudière au deuxième sous-sol : 
 
Certains éléments de cette chaudière sont très attaqués par la rouille : 
 

 

 
 
 

Archives dynamiques installées au deuxième sous-sol  : 
 

Les étagères proprement dites qui vont accueillir les archives potentiellement lourdes 
ne paraissent pas adaptés : planches de contreplaque. 
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Certaines étagères ne sont pas raccordées au système d’archivage (elles ne sont 
pas mobiles). En revanche, elles ne sont pas fixées au sol, mais calées avec de 
simples cales en bois.  
 

 
 

 
 

 
 
 

L’intervalle entre deux étagères ne semble pas suffisant pour accueillir les archives 
types de la RFTM. 
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Amiante : 
 

L’entreprise AGTHERM est intervenue récemment pour réparer une fuite. L’opération 
a eu lieu au local technique au deuxième sous-sol. Nous demandons la nature 
précise du matériau qui recouvre les murs de cette pièce. Il semblerait que ce soit de 
l’amiante : 
 

    
 

 
 
 
 
 
 
 

Toulouse, le 4 août 2013 


